
Кроме того, свет начнет делать парные ми-
гания с периодом около 5 секунд. 

2. Нажать и отпустить сервисную кнопку 
силового блока. Светодиод вспыхнет на 
2 секунды и перестанет мигать. Свет тоже 
включится на 2 секунды и погаснет.  Выклю-
чатель отвязан.

3. Если есть еще привязанные беспровод-
ные выключатели, то подтвердить отвязку 
можно дистанционно. Для этого надо по-
дать команду отвязки еще раз, но с другого 
беспроводного выключателя. Последний 
привязанный беспроводной выключатель 
можно отвязать только вручную.

Очистка памяти силового блока
1. Нажать и удерживать сервисную кнопку 
(около 5 секунд) силового блока, пока не 
начнется прерывистое мигание светодиода. 
Блок ожидает подтверждения очистки.

2. Нажать и отпустить сервисную кнопку 
блока.  Светодиод вспыхнет на 2 секунды 
и погаснет.  Память блока полностью  очи-
щена от всех привязанных передающих 
устройств.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок силовой SUF-1-300-A соответствует  
ТУ РБ 101206177.007-2011.

10. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

220053, Республика Беларусь,  
г. Минск, Долгиновский тракт, 39
noo.by

               	           

Дата выпуска

Штамп ОТК  

Дата продажи

6. ПРИВЯЗКА И ОТВЯЗКА БЕСПРОВОДНЫХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ.  ОЧИСТКА ПАМЯТИ

Чтобы силовой блок мог распознавать ко-
манды «своего» беспроводного выключа-
теля, его уникальный адрес необходимо 
записать в память блока. Эта процедура на-
зывается привязкой, а такой выключатель 
считается привязанным.

При необходимости можно отвязать бес-
проводной выключатель от силового блока, 
стерев его адрес из памяти, или  полностью 
очистить память блока от всех адресов.

При выполнении привязки, отвязки  
и очистки используются сервисная кнопка 
и светодиод, показанные на рис. 1 (в каче-
стве примера нагрузки источник света). 

Если что-то пошло не так при выполнении 
любой процедуры (погас или перестал ми-
гать светодиод, перестал мигать источник 
освещения), то начните процедуру сначала.

Ручная привязка
1. Нажать и отпустить сервисную кнопку 
силового блока. Блок перейдет в режим 
привязки, отображая это миганием свето-
диода.

2. Подать команду привязки с беспровод-
ного выключателя. (См. в инструкции на 
конкретный выключатель nooLite. Для 
большинства выключателей необходимо 
кратковременно нажать его сервисную 
кнопку, затем нажать кнопку, которую нуж-
но привязать.) Светодиод замигает чаще – 
значит, блок ждет подтверждения привяз-
ки.
 
3. Нажать и отпустить сервисную кнопку 
силового блока дважды. Блок выйдет из 
режима привязки,  светодиод перестанет 
мигать.

Дистанционная привязка последующих 
беспроводных выключателей
После того как первый беспро-
водной выключатель привязан  
к силовому блоку вручную, последующие 
можно привязывать без непосредственно-
го контакта с ним. Это облегчает привязку 
новых выключателей к силовому блоку, 
смонтированному в труднодоступном ме-
сте.

1. Подать команду привязки с уже привя-
занного выключателя. (См. в инструкции 
на конкретный выключатель nooLite. Для 
большинства выключателей необходимо 
кратковременно нажать его сервисную 

кнопку, затем нажать кнопку, которую нуж-
но привязать.) Блок перейдет в режим при-
вязки, отображая это включением и выклю-
чением света с периодом 2 секунды.

2. Подать команду привязки с нового бес-
проводного выключателя. Свет начнет 
включаться и выключаться в два раза 
чаще – значит, блок ждет подтверждения 
привязки. 

3. Еще раз подать команду привяз-
ки с нового беспроводного выклю-
чателя. Свет включится на 2 секунды  
и погаснет. Выключатель привязан. Если 
нужно привязать еще один беспроводной 
выключатель или канал многоканального 
беспроводного выключателя, то можно для 
запуска процедуры использовать любой из 
уже привязанных выключателей.

Отвязка
1. Подать с беспроводного выключате-
ля команду отвязки. (См. в инструкции на 
конкретный выключатель nooLite. Для 
большинства выключателей необходимо 
нажать и удерживать его сервисную кноп-
ку, пока не замигает его светодиод, затем 
нажать кнопку, которую нужно отвязать.) 
Светодиод привязанного блока замигает –  
значит, блок ждет подтверждения отвязки. 

7. РАБОТА СИЛОВОГО БЛОКА

Индикация 
Когда блок принимает команду от привязан-
ного беспроводного выключателя, он мига-
ет светодиодом.

Интерпретация команд регулировки ярко-
сти в релейном режиме работы
В релейном режиме работы, включенном 
по умолчанию, SUF-1-300-A не регулирует 
яркость, но принимает от беспроводного 
выключателя команды регулировки, интер-
претируя их как команды включения/вы-
ключения. Команды, повышающие яркость, 
включают свет, а понижающие – выключают. 
Команда установки нулевой яркости выклю-
чает свет, а любой другой – включает.

Запоминание состояния
По умолчанию SUF-1-300-A не помнит состо-
яние, в котором находился при пропадании 
сети.  При возобновлении питания свет бу-
дет выключен. Состояние после подачи пи-
тания можно изменить программно. 

Все привязки и сценарии хранятся в энер-
гонезависимой памяти блока и сохраняются 
при отключении питания.

Индикация записи сценария
В релейном режиме если свет был вклю-
чен, то после записи сценария он гаснет 
на 0,5 секунды, а если был выключен, то за-
горается на 2 секунды.

В диммируемом режиме SUF-1-300-A после 
записи сценария сначала поднимет яркость 
до максимальной, затем опустит до выклю-
чения, после чего вернет к первоначальной, 
пройдя полный круг. Индикация записи сце-
нария занимает около 2,5 секунды.

Управление с адаптера или модуля 
MTRF-64 (-А). Блок SUF-1-300-А может при-
нимать команды управления/настройки от 
указанных устройств с помощью сервисно-
го ПО (в т.ч. включение/отключение режима 
диммирования, настройку коррекции дим-
мирования и т.п., см. п. 5).

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные 
обязательства сохраняются при условии со-
блюдения потребителем правил эксплуатации 
и наличии штампа продавца и даты продажи. 
При отсутствии штампа продавца гарантий-
ный срок исчисляется с даты выпуска.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Блок силовой nooLite-F SUF-1-300-A предна-
значен для управления электроприборами. 

SUF-1-300-A может работать в одном из 
двух режимов.

Режим РЕЛЕ. Обеспечивает только включе-
ние / выключение электроприборов, таких 
как:

•	 лампы любого типа;
•	 реле и контакторы;
•	 электродвигатели;
•	 другие электроприборы.

Режим ДИММЕР. Обеспечивает включение /
выключение и регулировку яркости димми-
руемых источников света или мощности элек-
троприборов, таких как:

•	 лампы накаливания; 
•	 галогенные лампы;
•	 диммируемые светодиодные лампы 

(Dimmable);
•	 электродвигатели;
•	 вентиляторы.

По умолчанию (заводская настройка)  
SUF-1-300-A работает в режиме РЕЛЕ.

Внимание! Не используйте SUF-1-300-A 
в диммируемом режиме с нагрузками, не 
поддерживающими режим диммирования. 
Это может привести к выходу из строя си-
лового блока и/или нагрузки.

Блок SUF-1-300-A принимает команды по 
радиоканалу, поэтому для его эксплуата-
ции необходимо передающее устройство 
nooLite (-F) (беспроводные выключатели, 
датчики, контроллеры). 

При работе с контроллером PRF-64 и адап-
терами/модулями MTRF-64 (-А) и MTRF-
64-USB (-А) блок SUF-1-300-A после вы-
полнения команды отправляет назад свое 
текущее состояние (подтверждает выпол-
нение команды).

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок силовой SUF-1-300-A	 1 шт.
Индивидуальная упаковка 	 1 шт.
Руководство по эксплуатации	 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/частота сети	 220 В±20%/50 Гц
Мощность нагрузки:

•	 активной (нагреватели, лампы  
накаливания, галогенные лампы)	 0 –300 ВА

•	 реактивной (энергосберегающие 
и светодиодных лампы, 
электродвигатели и т.п.)	 0 –180 ВА

Диапазон рабочих температур	 –20...+40 °С
Количество запоминаемых передающих 
устройств 
- nooLite (беспроводных выключателей, 
датчиков и т.п.)	 32
- nooLite-F (адаптеров, 
контроллеров и т.п.)	 32
Дальность связи на открытом 
пространстве	  до 120 м*

*Максимальная дальность связи зависит от 
ориентации антенны силового блока отно-
сительно передающего устройства (беспро-
водного выключателя, датчика, контролле-
ра, и т.п.). 

4. ВНЕШНИЙ ВИД, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

Антенна силового блока находится под по-
тенциалом сети, поэтому необходимо обе-
спечить целостность ее изоляции. Для до- 
стижения максимальной дальности связи 
укладывайте антенну силового блока пря- 
мо.

Некоторые типы нагрузок: электродви-
гатели, импульсные преобразователи, 
драйверы ламп и т.п. – могут генериро-
вать помехи, ухудшающие качество связи. 
Это выражается в том, что включение на-
грузки происходит устойчиво, а выклю-
чение может не происходить. В этом слу-
чае установите помехоподавляющий  
конденсатор (тип X2, 275 В, 0,47 мкФ), как 
показано на схеме подключения (рис. 2.) 
пунктиром (в комплект поставки не вхо-
дит).

5. ВЫБОР РЕЖИМА (РЕЛЕ/ДИММЕР)

По умолчанию (заводская настройка)  
SUF-1-300-A работает в режиме РЕЛЕ.

Переключить в режим ДИММЕР (и обратно) 
можно следующими способами.
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Монтаж

Внимание! Прежде чем выполнять электро-
монтажные работы, убедитесь в отсут-
ствии напряжения в сети 220 В. При необхо-
димости обесточьте сеть с силового щитка  
и повесьте табличку «Не включать!».

Крепление осуществляется шурупами или 
саморезами через проушины корпуса. 

При выборе места установки SUF-1-300-A 
нужно учитывать следующие условия. 

•	 Не следует помещать между SUF-1-300-A 
и управляющим устройством (беспро-
водным выключателем, датчиком, кон-
троллером и т.п.) металлические экра-
нирующие поверхности, так как это 
ослабляет сигнал и уменьшает дальность 
устойчивой связи.

•	 Охлаждение силового блока осуществля-
ется конвекцией воздуха. Поэтому, если 
устанавливать его в место, где конвекция 
затруднена, запас мощности силового 
блока должен быть в 2 (и более) раза боль-
ше, чем мощность нагрузки.

•	 Вручную. Нажать и удерживать сервисную 
кнопку на блоке более 20 секунд (через  
5 секунд начнется прерывистое мигание 
светодиода – блок входит в режим очист-
ки памяти, кнопку не отпускаем, держим 
дальше, светодиод гаснет). Через 20 секунд   
светодиод начнет светиться постоянно – 
отпускаем кнопку и один раз кратковре-
менно ее нажимаем. 

•	 С помощью  адаптера или модуля 
MTRF-64 (-А), контроллера PRF-64. В 
настройках блока в программе или при-
ложении включить режим диммера: 

      noo.by/poddergka/skachat.html

Более подробно про настройку блока читайте
в «API системы nooLite»:
     noo.by/wiki/API_системы_nooLite-F

Дополнительные возможности**
При желании возможно подключение кла-
вишного выключателя или кнопки к блоку. 

Для этого необходимо отключить блок от 
сети, открыть корпус и припаять к централь-
ным свободным контактным площадкам  
AI / DI, GND на печатной плате два провода. 
В дальнейшем их необходимо подключить к 
кнопочному или клавишному выключателю 

(провода должны замыкаться/размыкаться). 

Следует помнить, что оба провода находятся 
под потенциалом сети, поэтому необходи-
мо использовать провода и выключатели/
кнопки, которые рассчитаны на работу в сети  
220 В. По умолчанию режим работы данного 
входа – переключающий выключатель.
 
В дальнейшем режим работы входа можно из-
менить программно, отправив блоку команду 
с новыми настройками. Доступны следующие 
режимы: кнопка, выключатель, переключаю-
щий выключатель, отключение входа.

** При самостоятельной доработке блока 
или изменении рекомендуемой схемы подклю-
чения производитель не может гарантиро-
вать электро- и пожаробезопасность полу-
ченного прибора. Поэтому, если вы точно не 
уверены в своих знаниях и навыках, не выпол-
няйте доработку или изменение рекомендо-
ванной схемы или обратитесь в службу тех-
нической поддержки компании «Ноотехника» 
за консультацией.

Контакты технической поддержки:  
noo.by/kontakty.
t.me/noolite_nootehnika
support@noo.by

Рис.1. Внешний вид.

Рис. 2. Схема подключения.


